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Mantendo o compromisso que temos convosco, voltamos à vossa presença
com mais uma publicação. Esta já é a décima publicação da revista “Neutro à
Terra”, mas os incentivos que recebemos não deixam esmorecer a nossa
motivação para continuar a intervir nesta área da Engenharia Eletrotécnica.
Nesta edição da revista merecem particular destaque os temas relacionados
com as instalações elétricas, as máquinas elétricas, a eficiência energética e
as energias renováveis.
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Estimados leitores
Mantendo o compromisso que temos convosco, voltamos à vossa presença com mais uma publicação. Esta já é a décima
publicação da revista “Neutro à Terra”, mas os incentivos que recebemos não deixam esmorecer a nossa motivação para
continuar a intervir nesta área da Engenharia Eletrotécnica. Nesta edição da revista merecem particular destaque os temas
relacionados com as instalações elétricas, as máquinas elétricas, a eficiência energética e as energias renováveis.
As linhas aéreas de transmissão de energia criam campos elétricos e magnéticos cujos valores podem por em causa a segurança
e a saúde do público geral ou da população sujeita a exposições frequentes ou permanentes. O conhecimento dos valores dos
campos a alturas próximas do solo na faixa de segurança é fundamental para definir restrições e níveis de exposição da
população a campos eletromagnéticos. Nesta edição, apresenta-se um artigo de elevado nível científico, que apresenta um
programa desenvolvido pelo autor para cálculo dos campos elétrico e magnético criados pelas linhas de transmissão. Os
resultados obtidos permitem a obtenção de conclusões muito interessantes sobre a questão da segurança e saúde das pessoas
sujeitas a exposições destes campos.
Os veículos elétricos têm-se apresentado como uma resposta da nossa sociedade aos impactos ambientais e económicos dos
combustíveis fosseis. Nas últimas décadas tem-se assistido a um forte desenvolvimento dos veículos elétricos, sobretudo das
soluções híbridas. Os desafios que se colocam no campo da engenharia são múltiplos e exigentes, motivados pela necessidade
de integrar diversas áreas, tais como, novos materiais e conceções de motores elétricos, eletrónica de potência, sistemas de
controlo e sistemas de armazenamento de energia. Nesta revista apresenta-se um artigo que faz uma análise comparativa na
utilização de motores síncronos de ímanes permanentes ou motores de indução, num espectro alargado de velocidades de
funcionamento, dando especial destaque aos respetivos desempenhos energéticos.
Os projetistas de instalações elétricas foram os primeiros técnicos a assumirem a problemática das medidas de segurança
contra incêndios em edifícios. Na realidade, foi no projeto de instalações elétricas que recaíram muitas vezes as preocupações
de segurança contra incendio. Nesta edição da revista apresentam-se alguns aspetos a considerar no projeto de instalações
elétricas relacionados com a Segurança Contra Incêndios em Edifícios e a legislação atualmente em vigor. São abordados, entre
outros, alguns cuidados a ter em relação alimentação elétrica, fontes locais e centrais de energia de emergência, quadros
elétricos, ascensores, iluminação de segurança, deteção de incêndio, deteção de gases tóxicos e matriz de segurança.
Os consumidores de energia elétrica possuem atualmente uma limitação no que toca a contratação do valor máximo de
potência pretendida para uma instalação de utilização. Depois do cliente escolher um dos escalões de potência contratada,
deverá pagar o seu respetivo preço mensalmente, mesmo que raramente utilize um valor de potência próximo do escalão que
contratou. Este custo representa, em media, 20% do valor total da fatura elétrica. Neste âmbito, as empresas comercializadoras
podem fazer-se distinguir entre si, permitindo aos seus clientes alterar o valor de potência contratada de acordo com as suas
necessidades. Nesta edição da revista, apresenta-se um artigo que propõe uma nova metodologia de comercialização de
potência e de energia, com base na inserção de tarifas de dinâmicas que, para cada hora de consumo, são atualizadas de acordo
com o preço de mercado. Este método, já utilizado em alguns países pelos comercializadores de energia, assenta
fundamentalmente na existência de contadores de energia inteligentes, que informam o cliente do custo da energia que está
consumir.
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Nesta edição da revista “Neutro à Terra” pode-se ainda encontrar outros assuntos reconhecidamente importantes e atuais,
como um artigo sobre grandes projetos de infraestruturas de telecomunicações, um artigo sobre estruturas de fixação de
aerogeradores em instalações offshore, e um artigo sobre uma instalação de domótica numa moradia utilizando a tecnologia
KNX.
No âmbito do tema “Divulgação”, que pretende divulgar os laboratórios do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, onde
são realizados alguns dos trabalhos correspondentes a artigos publicados nesta revista, apresenta-se os Laboratórios de
Informática Aplicada aos Sistemas Elétricos de Energia.
Nesta publicação dá-se também destaque à quarta edição das Jornadas Eletrotécnicas de Máquinas e Instalações Elétricas, que
decorreram nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2012 no Centro de Congressos do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).
Este evento, que contou com um muito elevado número de participantes, teve a colaboração de diversas entidades, instituições
e empresas ligadas ao sector eletrotécnico. O evento foi organizado por docentes do Departamento de Engenharia Eletrotécnica
do ISEP ligados às áreas das Máquinas e Instalações Elétricas, contribuindo uma vez mais para transmitir para o exterior da
escola uma imagem muito forte sobre a qualidade do trabalho que é desenvolvido no Departamento nesta área da Engenharia
Eletrotécnica.
Desejando novamente que esta edição da revista “Neutro à Terra” satisfaça as expectativas dos nossos leitores, apresento os
meus cordiais cumprimentos.
Porto, Dezembro de 2012
José António Beleza Carvalho
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O Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia do Porto tem uma forte tradição e um grande
prestígio, na formação de engenheiros eletrotécnicos que se destinam, essencialmente, às empresas que atuam nos setores de
produção, transporte e distribuição da energia elétrica, aos fabricantes de máquinas e material elétrico, bem como às pequenas
e médias empresas industriais e de serviços. Os seus diplomados exercem normalmente, cargos de responsabilidade ao nível da
manutenção em unidades industriais, de projeto, execução e exploração de instalações elétricas, no desempenho de funções
técnicos-comerciais, no ensino, etc.
Estando cientes da importância da atualização de conhecimentos e sabendo que na área da engenharia eletrotécnica, assim
como em outras áreas da engenharia, se assiste a uma rápida e enorme evolução cientifico-tecnológica, a realização das
Jornadas Eletrotécnicas tem como principal objetivo a promoção, divulgação e discussão de temas relevantes relacionados com
as Máquinas e Instalações Elétricas, devidamente enquadrados com a problemática atual das energias renováveis, a gestão e
eficiência energética e os veículos elétricos, passando pelos sistemas de segurança, domótica, sistemas de iluminação e
infraestruturas de telecomunicações. Esta divulgação e partilha envolveu as comunidade ligadas ao ensino, investigação,
profissionais e empresários do setor eletrotécnico, através da apresentação de comunicações e exposição de equipamentos.
Cogeração e Trigeração
Um caso prático
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A sessão de abertura das Jornadas esteve a cargo do Professor José Carlos Barros Oliveira, Vice-Presidente do Instituto Superior
de Engenharia do Porto (ISEP), Professor Doutor José António Beleza Carvalho, Diretor do Departamento de Engenharia
Electrotécnica do Instituto Superior de Engenharia do porto, Eng.º José Manuel Freitas, Ordem dos Engenheiros e Eng.º Técnico
António Augusto Sequeira Correia, Ordem dos Engenheiros Técnicos.
O evento contou com a apresentação de comunicações das empresas REpower Portugal, EDP Inovação, Wegeuro, Sew –
Eurodrive, EMEF, Televés, EDP Comercial, Iberdrola Generación Portugal, Siemens, Microprocessador, TEV2, Efacec, EDF,
Energaia, Layout, Vianas, Exporlux, Infocontrol, OHM-E e Schneider Electric Portugal. Decorreram ainda apresentações do ISEP,
ANACOM, ERSE, Autoridade Nacional da Proteção Civil – CDOS de Leiria, Centro Português de Iluminação e do Centro de
Investigação INESC TEC. Destaca-se o elevado nível das comunicações apresentadas o que permitiu momentos de questões e
respostas muito interessantes e esclarecedoras.
Além disso, os participantes e convidados tiveram oportunidade, durante os dois dias nos intervalos para os coffee-breaks, de
visitar a exposição que contou com a representação de várias empresas, com exposição e apresentação de diversificados
materiais, equipamentos e sistemas.
Por conseguinte, as Jornadas, atingiram na plenitude o seu principal objetivo, de intercâmbio de ideias e soluções tecnológicas
avançadas e inovadoras entre os vários intervenientes, empresas, entidades e instituições de ensino/investigação.
Toda a informação relacionada com o evento está disponível no endereço:
www.dee.isep.ipp/jornadas2012
ARTIGO TÉCNICO
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1. Introdução
As UPS (unidades de alimentação ininterruptas) são sistemas
destinados à alimentação de dispositivos elétricos quando
existe um corte de energias de rede.
As UPS diferenciam-se dos restantes sistemas de emergência
na medida em que possibilitam a alimentação instantânea
quando ocorre um corte através de baterias e circuitos
eletrónicos associados para sistemas de baixa potência ou
geradores diesel e sistemas “flywheel*” para sistemas de
grande potência.
As UPS são normalmente utilizadas para proteger
equipamentos que possam conter dados essenciais ou
indispensáveis para o funcionamento de um edifício com
datacenters, computadores, equipamentos de
telecomunicações ou outros equipamentos cuja interrupção
de funcionamento possa causar danos irreversíveis em
sistemas, dados ou negócios.
Para além da capacidade de fornecer energia em caso de
interrupção por um período limitado de tempo, as UPS
podem corrigir outros eventos de rede como sobretensões,
cavas, variações de tensão, ruído, instabilidade de
frequência ou distorção harmónica.
2. Categorias mais comuns de UPS
As categorias mais comuns de UPS são as seguintes: Standby;
Line- Interactive; Dupla conversão on-line; Conversão Delta
on-line; Standby-Ferro; DC; Rotativas a diesel (flywheel).
2.1. Standby
É o tipo mais comum utilizado para computadores pessoais.
São unidades de elevado rendimento, apresentam baixo
custo e volume.
Os maiores inconvenientes são:
- a falta de condicionamento da corrente de entrada que
provoca injeção de harmónicas na rede elétrica, quando
as cargas são não lineares;
- o tempo de transferência entre os modos rede-inversor e
inversor-rede, provocando cortes na alimentação das
cargas nesses instantes;
- apresentarem uma forma de onda na saída ligeiramente
quadrada.
A figura 1 mostra o esquema simplificado de ligação de uma
UPS do tipo Standby.
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Figura 1 – UPS do tipo Standby
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2.2 Line-Interactive
Trata-se da conceção mais comum para servidores de
aplicações não críticas, e departamentais.
Unidades de baixo custo e rendimento elevado, com
possibilidade de regulação de tensão de saída e pequeno
tempo de transferência nos modos: rede-inversor e inversor-
rede.
Como inconveniente, a presença do indutor não permite que
a tensão de saída e a tensão de entrada estejam em fase,
gerando um transitório quando da utilização da chave de
“by-pass”.
A figura 2 mostra o esquema simplificado de ligação de uma
UPS do tipo Line-Interactive.
2.3 Dupla conversão on-line
É o tipo mais vulgar de UPS acima de 10 kVA.
A carga é continuamente alimentada pelo inversor, não
existindo portanto tempo de transferência, possui baixa taxa
de distorção harmônica, pois a tensão de saída é regulada, e
são bastante fiáveis.
Apresenta como desvantagens o baixo rendimento
(conversores em cascata) e elevado custo e volume.
A figura 3 mostra o esquema simplificado de ligação de uma
UPS do tipo Dupla conversão on-line.
Figura 3 – UPS do tipo Dupla conversão on-line
Figura 2 – UPS do tipo Line-Interactive
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2.4 Conversão Delta on-line
Tecnologia recente, com 10 anos de idade, introduzida para
eliminar as desvantagens da conceção de dupla conversão
on-line.
A figura 4 mostra o esquema simplificado de ligação de uma
UPS do tipo Conversão Delta on-line.
2.5 Standby-Ferro
Já não costumam ser utilizados principalmente porque se
mostram altamente instáveis quando operam perante uma
carga de fonte de alimentação de um computador moderno.
A figura 5 mostra o esquema simplificado de ligação de uma
UPS do tipo Standby-Ferro.
Figura 4 – UPS do tipo Conversão Delta on-line
Figura 5 – UPS do tipo Standby-Ferro
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2.6 DC
Trata-se de uma UPS equivalente à tecnologia online sem a
necessidade do inversor.
2.7 Rotativas a diesel (flywheel)
São sistemas de armazenamento de energia cinética em vez
de energia química. Em alternativa às placas de chumbo
submersas em ácido sulfúrico, usa-se a inércia do volante
para armazenar e recuperar a potência
São UPS utilizadas para sistemas de grande porte
apresentando grande autonomia.
O maior inconveniente é o ruído produzido quando em
funcionamento.
3. Conclusões
Há vários tipos de UPS indicados para diferentes utilizações.
Não se pode dizer que haja um tipo de UPS ideal para todas
as aplicações.
As diferenças significativas nas conceções das UPS
apresentam vantagens teóricas e práticas, consoante o tipo
de utilização. Contudo, a qualidade básica do desenho de
implementação e a qualidade de fabrico são
frequentemente os fatores predominantes na determinação
do desempenho atingido na aplicação do cliente.
A QEnergia em parceria com a BORRI e a KST, possui uma
gama de soluções para responder a todas as necessidades no
mercado, para manter a continuidade de serviço em
instalações de serviço e industria. Desenhamos também
soluções á medida da real necessidade.
Referências
European guide about UPS by Neil Rasmussen.
UPS Estática BORRI - QEnergia
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• Projeto Integrador
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